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Sekretarijat za uredenje prostora
Br: UP/I-05-332/21-236/ /%

05.08.2021.godine.
7a: OPETINA PUEVUA, ul. Kralja Petra | br. 48, Pljevlja

Veza: UP/1-05-332/21-236/1 od 05.08.2021.godine.

Predmet: RjeSenje

Sekretarijat za uredenje prostora opstine Plievlja, nadleZan u smislu ¢l. 10. Odluke o organizaciji i
natinu rada lokalne uprave opétine Plievlja ( ,, SI. list CG ™ - opétinski propisi br. 1/19), rjeSavajuci po
zahtjevu OPSTINE PLJEVUA kojim je trazilo izdavanje odobrenja za koris¢enje javne povrsine za postavljanje
montaZnog objekta tipa javna stanica za punjenje elektricnih vozila, na kat. parceli br. 2281/1 KO Pljevlja, na
osnovu &l. 4, 5, 15. i 16 .Odluke o privremenim objektima ( ,, SI. list CG” - op3tinski propisi br. 27/15 ) i €l. 18.
ZUP-a(, Sl listCG ™, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17 ), donosi

RJESENJE

ODOBRAVA SE OPSTINI PLIEVUA koricenje javne povriine za postavljanje montaznog objekta tipa
javna stanica za punjenje elektri¢nih vozila, u povréini od P = 1,00 m2, na kat. parceli br. 2281/1 KO Pljevija (I
zona), u vremenskom periodu od 10.08.2021.godine do 10.08.2022.godine, u svemu prema urbanisticko
tehni¢kim uslovima br : UP/I-05-332/21-236/2 od 05.08.2021.godine koji su sastavni dio ovog rjiesenja.

Pri kori¥éenju javne povrgine korisnik je duian odriavati komunalni red, a nakon isteka roka za koji je
odobreno privremeno kori¢enje javne povriine imenovani je duzan istu dovesti u prvobitno stanje.

ObrazloZenje

OPSTINA PUEVUA, ul. Kralja Petra | br. 48, obratilo se ovom organu zahtjevom br : UP/I-05-332/21-
236/1 od 05.08.2021.godine kojim je trafilo da mu se odobri korid¢enje javne povriine za postavljanje
montaZnog objekta tipa javna stanica za punjenje elektri¢nih vozila, na kat. parceli br. 2281/1 KO Pljevlja.

Postupajuéi po zahtjevu, ovaj organ je izdao urbanisti¢ko tehnicke uslove br : UP/I-05-332/21-236/2 od
05.08.2021.godine sa skicom lokacije montaZnog objekta tipa javna stanica za punjenje elektri¢nih vozila na
kat.parceli br. 2281/1 KO Pljevlja i utvrdio da su ispunjeni uslovi iz &l. 4, 5, 15 . i 16. Odluke o privremenim
objektima (,, Sl.list CG “ — opstinski propisi br. 27/15) za donogenje trazenog riedenja pa je odluéeno kao u
dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTITI : Protiv ovog rjesenja moZe se izjaviti zalba Glavnom administratoru opstine
Plievlja u roku od 15 dana od dana dostavljanja, a preko ovog organa. Zalba se taksira sa 4,00 evra
administrativne takse .



Obradila :

Majda Osmankadi¢, dipl. pravni
- CGs

DOSTAVUENO: 1 x Imenovanom
1x Sekretarijatu za uredenje prostora
1x Upravi lokalnih javnih prihoda
1x Komunalnoj policiji
1x Sekretarijatu za inspekcijske poslove
1x Sekretarijatu za privredu
1x Kabinetu predsjednika
1x Uz predmet
1x a/a

Kontakt osoba: Osmankadi¢ Majda, dipl.pravnik
Tel: 067-593-687
email: majda.osmankadic@pljevlja.co.me

SEKRETAR
Mira Colovi¢



CrnaGora
Opstina Pljevlja

Sekretarijat za uredenje prostora

Br: UPI-05-332/21-236/2

Za: opétina Plievlja

Adresa: Kralja Petra | br.48
84210Pljevlja,

Crna Gora

tel: +382 52 321 305
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www.pljevlja.me

05.08.2021.godine.

Veza:Zahtjev za izdavanje UTU br UPI-05-332/21-236/1 od 05.08.2021.god.
Predmet: UTU za izgradnju n.n. priklju¢ka punionice za elektrine automobile

OBRAD
Dusko evié

Dostavljeno: 1 x Imenovanom
1 x Sekretarijatu
1 x U predmet
1 x Upravi lokalnih javnih prihoda
1 x Komunalnoj policiji
1 x Sekretarijatu za inspekcijske poslove
1 x Sekretarijatu za privredu
(tx Kabinetu predsjednika
1xala

PRILOG: Situacija

Kontakt osoba: Dusko Tanjevi¢
Tel: 069309387

email: dusko.tanjevic@pljevlja.co.me




Sekretarijat za uredenje prostora opétine Plievlja, na osnovu &lana 74. Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 64/17 ), Uredbe o poveravanju dela poslova
Ministarstva odrZivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl. list CG" br.
68/17 ), i podnetog zahteva opostine Pljevija, izdaje:

UTU za izradu projektne dokumentacije
za izgradnju n.n. prikljuéka punionice za elektriéne automobile

na kat. parceli br.2281/1 KO Pljevija ,
DUP “Centar I” — Izmjene | dopune("Sluzbeni list CG"-opstinski propisi broj 35 /09)

Grafi¢kim prilogom plan elektroenergetske infrastructure DUP-a ,Centar I~ Izmjene |
dopune- ("Sluzbeni list CG"-opstinski propisi broj 35 /09), mjesto priklju¢ka privremenog
objekta Punionice za elektri&ne automobile je MRO napojen iz izvodnog polija TS 10/0.4kV,
1x630kVA “Zelengora”.MRO je smjesten tik uz objekat same TS. Napojni kabalovi se vode
trasom kako je to dato u grafickom prilogu ovih uslova.Vrstu i presjek napojnog kabla
dimenzionisati u skiadu sa propisima i standardima tako da se zadovolje potrebni elektricni
parametri a u skladu sa uslovima nadlezne elektrodistributivne organizacije i glavnim
projektima objekata na osnovu stvarnih jednovremenih snaga objekata.

Po DUP-u ,Centar I’- Izmjene i dopune ("Sluzbeni list CG"-opstinski propisi broj 35
/09) od trafo stanica se polazu niskonaponski 1kV-ni kablovi za napajanje elektricnom
energijom potro$ada tako i za osvjetljenje ulica(saobracajnica). U trotoaru ili mekom terenu
predvideno je polaganja 1kV-nih kablova.Kablovi se polazu na propisnim dubinama u
prosjeku na 0.8m i pri polaganju se mora voditi ratuna o medusobnom rastojanju sa drugim
instalacijama ili paralelnom vodenju istih. Kablovi se polazu u rov propisane Sirine(u
zavisnosti od broja kablova) u sloju pijeska ili dobro usitnjene zemlje iz iskopa 10 cm ispod
kabla i 10 cm iznad kabla. 1znad kablova postaviti &titnike za kablove, a iznad njih traku
upozorenja od PVC mase.U isti rov sa kablovima polaZe se i traka FeZn 25x4mm.

Pri prelasku kablova ispod saobracajnica predvideno je polaganje PVC cevi pregnika
110mm i na dubini od 1.1m.

Polaganje svih kablova izvesti prema vaze¢im tehni€kim uslovima za ovu vrstu delatnosti.

Na mijestima gde se energetski kablovi vode paralelno ili ukritaju sa drugim vrstama

instalacija voditi raduna o minimalnom rastojanju koje mora biti slede¢e za razne vrste

instalacija:

e Pri paralelnom vodenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni
razmak je 0.5m za kablove 1kV,10kV, odnosno 1m za kablove 35kV.Ukrstanje
energetskog i telekomunikacionog kabla vrsi se na razmaku od 0.5m. Energetski kabal
se polaZe na vecoj dubini od telekomunikacionog kabla. Ukoliko se razmaci ne mogu
postiéi energetske kablove na tim mjestim a provesti kroz cev. Pri ukrétanju energetskih
kablova sa telekomunikacionim kablovima potrebno je da ugao bude $to blizi pravom
uglu. Ugao ukrstanja treba da bude najmanje 45 stepeni. Pri ukrstanju kablova za



napone 250V najamanje vertikalno rastojanje mora da iznosi najmanje 0.3 a za vece
kablove 0.5m.

e Pri horizontalnom vodenju energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom
infrastrukturom(cijevi) najmanji razmak iznosi 0.4m. Energetski kabl se pri ukrstanju
polaze iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi na najmanjem rastojanju od 0.3m.
Ukoliko se ovi razmaci ne mogu posti¢i na tim mjestima energetski kabl poloZiti kroz
zastitnu cijev.

o Pri paralelnom vodenju kablova i toplovoda najmanje rastojanje izmedu kablova i
spoljne ivice toplovoda mora da iznosi 0.3m odnosno 0.7m za 10kV-ni kabal. Nije
dozvolieno polaganje kablova iznad toplovoda. Pri ukrStanju energetskih kablova i sa
kanalima toplovoda minimalno vertikalno rastojanje mora da iznosi 0.6m. Energetskie
kablove pri ukr$tanju poloZiti iznad tiplovoda. Na ovim mestima obezbediti toplotnu
izolaciju od izolacionog materijala(penu8avi beton) debljine 0.2m. Pri paralelnom
vodenju i ukrétanju energetskog kabla za javno osvetljenje i toplovoda najmanii

Samostojeéi niskonaponski prikljudni ormani su tipski sa odgovarajuéim brojem izvoda
snabdjeveni postoljima noZastih osigurata kao i potrebnim visokouginskim osiguracima,
odgovarajuée mehanitke zastite. Kablovski prikljuéni orman kao i napojni kabal bice
definisani u glavnim projektima elektroinstalacija novih objekta a uvod kablova u objekte
mora se obezbijediti polaganjem PVC cijevi prenika 110mm.

Po polaganju napojnih kablova iste geodetski snimiti i uknjiZiti u katastar podzemnih
instalacija kod Uprave za nekretnine- Podruéna jedinica Pljevija.

Tokom projektovanja i izgradnje voditi raduna o po$tovanju propisa vezanih za
minimalna horizontalna i vertikalna rastojanja prilikom ukritanja i paralelnog vodenja sa
drugim postojeéim instalacijama.

Prilikom gradnje voditi rauna da se ne oStete ve¢ postojece instalacije i objekti. Ukoliko
dode do ostedenja ista je duzan izvoda& sanirati bez nadoknade, u $to je moguce kracem
roku.

Prije projektovanja i izvodenja radova investitor je obavezan da rije$i imovinsko-
pravne odnose.

Projektovanje i izgradnju predmetnog objekta uraditi u skladu sa vaze¢im poropisima
i standardima.






